Vysledky kontrolniho vzorku pitné vody

Horni Tosanovice, RD ¢.p. 123

datum vzorkovdni: 10.08.2026

- — hodnota
typ vzorku: kraceny
E. coli KTJ/100ml 0
Fe mg/l <0,006
TOC mg/l <1,0
abioseston % 1
amonné ionty mg/] <0,050
barva mg/1 Pt <5
chlor vol. na misté mg/| 0,06
chut’ (lab) piijatelna
dusitany mg/l <0,040
dusi¢nany mg/l 3,2
enterokoky KTJ/100ml 0
koliformni b. KTJ/100ml 0
konduktivita (25°C) mS/m 11
pH (na miste) 7,62
pach (lab) pfijatelny
pocet organismi jedinci/ml 0
pocty pii 22°C KTJ/ml 0
pocty pii 36°C KTJ/ml 0
teplota vzorku 1@ 17,4
zakal (nefelometr) ZF(n) 0,24
Zivé organismy jedinci/ml 0




